
Ø110 PE

Ø110 PE

Ø90 PE

Ø32 PE

Zasilanie ze zbiornika ppoż.

Zrzut wody z układu
pomiarowego do zbiornika ppoż.

Zrzut wody minimalnego przepływu
do zbiornika przeciwpożarowego

Układ pomiarowy
UP 80 Wilo

Zasilanie sieci wodociągowej
hydrantów

Rura wentylacyjna
wywiewna Ø160

Zestaw podnoszący
ciśnienie Wilo COR-3
Helix VF 1605 SC-FFS

Właz zejścowy

Studzienka odwadniająca
w dnie 50x50x50cm Grzejnik elektryczny z

termostatem

Filtr siatkowy

Zasuwa kołnierzowa
odcinająca

Schemat poglądowy montażu
zespołu pomp pożarowych w
komorze podziemnej

Pompa odwadniająca


