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Inbouw- en bedieningsvoorschriften1 Algemeen

1.1 Betreffende dit document

De taal van de originele bedieningsvoorschriften is Duits. Alle andere talen in 

deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn een vertaling van de originele 

inbouw- en bedieningsvoorschriften.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel uit van het product. Zij die-

nen altijd in de buurt van het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze 

instructies is dan ook een vereiste voor een juist gebruik en de juiste bediening 

van het product.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstemming met de uit-

voering van het apparaat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische normen 

op het ogenblik van het ter perse gaan.

2 Veiligheid
Deze gebruikshandleiding bevat basisrichtlijnen die bij de montage en bij de 

bediening dienen te worden nageleefd. De gebruikshandleiding dient dan ook 

vóór de montage en de ingebruikname door de monteur en de gebruiker te wor-

den gelezen.

Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in de paragraaf ”Veiligheid” moe-

ten in acht worden genomen, ook de specifieke veiligheidsinstructies in vol-

gende paragrafen, aangeduid met een gevarensymbool.
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2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de gebruikshandleiding

Symbool:

Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege elektrische spanning

Aanwijzing 

Signaalwoorden:

GEVAAR!

Acuut gevaarlijke situatie.

Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwondingen.

WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. ”Waarschuwing” betekent 

dat (ernstige) persoonlijke schade waarschijnlijk is wanneer de aanwijzing 

niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG!

Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product/de installatie. 

”Voorzichtig” verwijst naar mogelijke productschade door het niet-naleven 

van de aanwijzing.

AANWIJZING: Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van 

het product. De aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke problemen.
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2.2 Personeelskwalificatie

Het personeel voor de montage en de inbedrijfstelling moet over de juiste kwa-

lificatie voor deze werkzaamheden beschikken. 

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingene

De veronachtzaming van de veiligheidsvoorschriften kan een risico voor perso-

nen en product/installatie tot gevolg hebben. Het niet opvolgen van de veilig-

heidsrichtlijnen kan leiden tot het verlies van elke aanspraak op 

schadevergoeding.

Meer specifiek kan het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld 

de volgende gevaren inhouden:

• Verlies van belangrijke functies van de pomp/installatie,

• Voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocédés die niet uitgevoerd wor-

den,

• Gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische wer-

king,

• Materiële schade.

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker

De bestaande voorschriften betreffende het voorkomen van ongevallen dienen 

te worden nageleefd.

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden 

vermeden. Instructies van plaatselijke of algemene voorschriften [bijv. IEC en 

dergelijke], alsook van het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden nage-

leefd.

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (kinderen 

inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of 
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een gebrek aan ervaring en/of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van 

een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze persoon instruc-

ties hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. 

Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen voor inspectie- en montagewerkzaamheden

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle inspectie- en montagewerkzaam-

heden worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd vakpersoneel dat 

door het bestuderen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften over vol-

doende kennis beschikt.

De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uitsluitend bij stil-

stand worden uitgevoerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschriften 

beschreven handelwijze voor het stilzetten van het product/de installatie moe-

ten in ieder geval opgevolgd worden.

2.6 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderdelen

Wijzigingen in het product zijn alleen toegestaan na overleg met de fabrikant. 

Originele onderdelen en door de fabrikant toegestane hulpstukken komen de 

veiligheid ten goede. Bij gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijk-

heid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.7 Ongeoorloofde gebruikswijzen

De bedrijfszekerheid van het geleverde product kan alleen bij gebruik volgens 

de voorschriften conform paragraaf 4 van de inbouw- en bedieningsvoorschrif-

ten worden gegarandeerd. De in de catalogus/het gegevensblad aangegeven 

boven- en ondergrenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.
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3 Transport en opslag
Controleer IF-module bij ontvangst direct op transportschade. Bij transport-

schade dient u binnen de geldende termijnen de vereiste stappen bij het ver-

voersbedrijf te ondernemen.

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van de IF-module!

Gevaar voor beschadiging door ondeskundige omgang bij transport en 

opslag.

Het apparaat dient bij het transport en de opslag te worden beschermd tegen 

vocht, vorst en mechanische beschadiging.
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4 Toepassing
De IF-module Stratos is geschikt voor de externe besturing en melding van 

bedrijfstoestanden van pompen uit de Wilo-serie Stratos.

De IF-modules zijn niet geschikt voor een veilige uitschakeling van de pomp.

GEVAAR! Gevaar voor letsel en materiële schade! 

Het gebruik van de besturingsingangen voor de veiligheidsfuncties kan 

leiden tot ernstig letsel en aanmerkelijk materiële schade.

5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding

Voorbeeld IF-module Stratos Modbus  

IF-module Stratos

IF-module = interfaces (interface)-module

Stratos = geschikt voor deze series

Modbus Uitvoering/functiebeschrijving:
Modbus = interface RS485, protocol Modbus RTU
BACnet = interface RS485, protocol BACnet MS/TP
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5.3 Leveringsomvang

• IF-module

• Metalen EMC-leidingsinvoer Pg 9 en Pg 7

• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

5.2 Technische gegevens

Algemene gegevens

Klemdoorsnede 1,5 mm² met fijne draad 

Veiligheid volgens EN 60950 tot netspanning 230 V, netvorm TN of TT

Interface volgens EIA/TIA 485-A

Stroomkring Zwakstroom, galvanisch gescheiden

Last 1/8 Unit Load

Ingangsspanning max. 12 V (differentieel A-B)

Aansluitweerstand 120  (geïntegreerd, schakelbaar)

Dubbelpomp-interface (DP)

Interface Wilo-specifiek, continu kortsluitvast, verdraaiveilig

Spanning max. 10 Vss

Frequentie ca. 150 kHz

Draadlengte max. 3  m
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6 Beschrijving en werking

6.1 Beschrijving IF-modules

De IF-modules Stratos breiden de pomp uit met communicatie-interfaces vol-

gens de standaard RS485 en protocolvarianten volgens type-aanduiding. 

Bovendien stellen de modules de aansluitingen voor dubbelpomp-interfaces ter 

beschikking. 

6.2 Werking

Een precieze beschrijving van de werking maakt geen deel uit van deze inbouw- 

en bedieningsvoorschriften. Onder www.wilo.de/automation is de protocolbe-

schrijving in de actuele uitvoering beschikbaar.

7 Installatie en elektrische aansluiting
Installatie en elektrische aansluiting moeten voldoen aan de plaatselijke 

voorschriften en mogen alleen door vakpersoneel uitgevoerd worden!

Waarschuwing! Gevaar voor persoonlijk letsel!

De bestaande voorschriften betreffende het voorkomen van ongevallen die-

nen te worden nageleefd.

Waarschuwing! Levensgevaar door elektrische schok!

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te 

worden vermeden. Instructies van plaatselijke of algemene voorschriften 

[bijv. IEC en dergelijke], alsook van het plaatselijke energiebedrijf, dienen 

te worden nageleefd.
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7.1 Installatie

Om de interferentie-immuniteit in industriële omgevingen (EN 61000-6-2) 

te waarborgen moeten voor de dataleidingen een afgeschermde leiding en een 

EMC-geschikte leidinginvoer worden gebruikt (meegeleverd bij de module). 

Voor een optimale overdracht moet het dataleidingpaar getwist zijn en een 

golfweerstand van 120  hebben.

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok!

Voor het begin van de installatie van de IF-module moet de pomp eerst 

spanningsvrij worden geschakeld en worden beveiligd tegen opnieuw 

inschakelen.

Installatiestappen volgens (fig. 1):

• verwijderen van het klemmenkastdeksel van de pomp

• verwijderen van de afdekking (1)

• installatie van de module (2)

• inschuiven van de aansluitstekker tot de aanslag (3)

• verwijderen van de aanwezige draadaansluitingen Pg 9 en Pg 7 (4a)

• installatie van de meegeleverde metalen EMC-leidinginvoeren (4b)

• Dubbelpomp: in slavepomp module DP installeren en meegeleverde leiding hier 

invoeren.

• mantel verwijderen en voorbereiden van de afscherming en de aders (4c)

• invoeren van de leiding(en) (4d)

• vastschroeven van de invoer(en) (4e)

Vervolgens vindt de elektrische aansluiting plaats (zie de paragraaf hieronder).
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7.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok!

De elektrische aansluiting moet conform de geldende plaatselijke voor-

schriften (bijv. VDE-voorschriften) worden uitgevoerd door een elektro-

monteur die erkend is door het plaatselijke energiebedrijf.

• Uitvoering van de installatie volgens de bovenstaande paragraaf 

• Elektrische installatie van de pomp volgens de aanwijzingen in de betreffende 

bedieningsvoorschriften

• Technische gegevens van de aan te sluiten stroomkringen controleren op 

comptabiliteit met de elektrische gegevens van de IF-module.

Klemnummers volgens fig. 1, pos. (3) van beneden naar boven: 

Klemnr. Klem Ader*

1 A(-)

2 B(+)

3 A(-) wit (WH)

4 B(+) blauw (BU)

5 DP rood (RD)

6 DP zwart (BK)
* Verbindingsleiding naar module DP (enkel dubbelpomp)
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• Aansluiten van de ingaande BUS-leiding A/B op klemmen 1/2

• Aansluiten van de uitgaande BUS-leiding A/B op klemmen 3/4 

(enkel enkelpomp)

• Aansluiten van de aders DP naar partnerpomp 

(enkel dubbelpomp, met bij IF-module Stratos DP geleverde leiding). 

• Aansluiten van de aders A/B op klem 3/4 

(enkel dubbelpomp, met bij IF-module Stratos DP geleverde leiding).

• Aansluiten van de uitgaande BUS-leiding A/B op klemmen 1/2 in de partner-

pomp (enkel enkelpomp)

• BUS-afsluitweerstanden aanbrengen, indien geen uitgaande leiding

• Klemmenkastafdichting controleren op zichtbare beschadigingen

• Sluiten van het klemmenkastdeksel met de daarvoor bestemde schroeven, 

zodat de afdichting rondom sluit

• Inbedrijfname/controle van de werking volgens onderstaand hoofdstuk
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8 Inbedrijfname/controle van de werking 
• De volgende paragrafen beschrijven de controle van de werking van de in-/uit-

gangen. Aanbevolen wordt de verbinding met de aangesloten installatie te con-

troleren. Voor enkele instellingen hebt u de bedieningsvoorschriften van de 

pomp nodig.

8.1 Algemene instellingen

• Busadres in pompmenu instellen

• Baudrate met parameter A volgens onderstaande tabel instellen:  

Er kunnen aanvullende baudrates in de betreffende protocolbeschrijving zijn 

gedefinieerd.

Parameter A Baudrate

0 300

1 600

2 1200

3 2400

4 4800

5 9600

6 19200

7 38400

8 57600

9 115200
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8.2 IF-module Modbus

Dataformaat met parameter C volgens onderstaande tabel instellen: 

8.3 IF-module BACnet

Het BACnet-instantienummer wordt ingesteld met de parameters C, E en F.

Daarvoor is een omrekening naar een hexadecimale waarde vereist1) 

(hieronder aangegeven met een ‚h’ achter de betreffende waarde).

Daarvoor wordt het instantienummer verdeeld over drie parameters 

(voorbeeld 4660):

• Omrekenen van het instantienummer naar een hexadecimale waarde (1234h)

• Resultaat met nullen links tot 6 cijfers aanvullen (001234h)

• C bevat de twee cijfers aan rechterzijde (34h)

• E bevat de twee cijfers in het midden (12h)

• F bevat de twee cijfers aan linkerzijde (00h)

Parameter C Pariteit* Databits Stopbits

3 N 8 2

6 E 8 1

10 o 8 1
* N – geen (no) pariteit, E- even (even) pariteit, O – oneven (odd) pariteit

Alle overige instellingen zijn gereserveerd voor uitbreidingen (zie ook protocolbeschrijving).

1) Bijvoorbeeld met het programma calc.exe in de wetenschappelijke weergave
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• Omrekenen van de afzonderlijke parameters naar een decimale waarde

• C bevat de twee cijfers aan rechterzijde (52)

• E bevat de twee cijfers in het midden (18)

• F bevat de twee cijfers aan linkerzijde (00)

Invoeren van de afzonderlijke parameters via het menu van de pomp

8.4 Interface DP

Instellen van het dubbelpompbedrijf volgens de bedieningsvoorschriften van de 

pomp: werking is zoals beschreven.

9 Onderhoud
De in deze bedieningsvoorschriften beschreven modules zijn altijd onderhouds-

vrij.

10 Storingen, oorzaken en oplossingen
Reparatiewerkzaamheden enkel door gekwalificeerd vakpersoneel!

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok!

Gevaren door elektrische energie moeten uitgesloten zijn!

• Voor reparatiewerkzaamheden moet de pomp eerst spanningsvrij worden 

geschakeld en tegen onbevoegd opnieuw inschakelen worden beveiligd.

• Beschadigingen aan de stroomleiding mogen uitsluitend door een gekwalifi-

ceerde elektromonteur worden verholpen.
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WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding door vloeistof!

Bij hoge vloeistoftemperaturen en systeemdruk de pomp eerst laten afkoe-

len en het systeem drukloos maken.

Neem contact op met een specialist, de dichtstbijzijnde Wilo-servicedienst 

of een filiaal als de bedrijfsstoring niet kan worden verholpen.

11 Reserveonderdelen
De reserveonderdelen worden bij de plaatselijke specialist en/of de Wilo-klan-

tendienst besteld.

Om onduidelijkheden en verkeerde bestellingen te voorkomen, moeten bij 

iedere bestelling alle gegevens van het typeplaatje worden vermeld.

Storingen Oorzaken Oplossingen

Communicatie met 
externe besturing 
gestoord

Communicatie-
parameters verkeerd
Bekabeling beschadigd

Controleren, indien nodig instellen
(zie inbedrijfname)
Controleren of meer busdeelnemers 
betroffen zijn, om fout in te perken; 
Bekabeling controleren

Dubbelpomp werkt 
niet

Bekabeling beschadig 
verkeerde instelling 
menu

Bekabeling controleren
Pompen volgens handboek instellen
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T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
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T +90 216 2509400 
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Ukraina 
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United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
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PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
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USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




