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Română

Instrucţiuni de montaj și exploatare1 Generalităţi

Despre acest document

Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba 

germană. 
Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale 

a acestor instrucţiuni de utilizare.

Aceste instrucţiuni de montaj și exploatare reprezintă o parte 
integrantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în 

apropierea produsului. Respectarea strictă a acestor instrucţi-

uni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea corespunză-
toare și exploatarea corectă a produsului.

Instrucţiunile de montaj și exploatare sunt conforme cu varianta 

constructivă a produsului, respectiv cu prevederile și standar-
dele de siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.

Declaraţie de conformitate CE:

O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte compo-
nentă a acestor instrucţiuni de montaj și exploatare.

În cazul unei modificări tehnice neagreate de noi a tipurilor con-

structive sau în cazul nerespectării declaraţiilor din instrucţiunile 
de montaj și exploatare referitoare la siguranţa produsului/perso-

nalului, această declaraţie își pierde valabilitatea.

2 Reguli de siguranţă

Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care tre-

buie respectate la instalarea, exploatarea și întreţinerea echipa-
mentului. Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de 

persoanele care montează și exploatează echipamentul înainte 

de montarea și punerea în funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile generale de siguranţă din această 

secţiune, cât și măsurile specifice de siguranţă din secţiunile 

următoare, marcate cu simbolurile pentru pericole.
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2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste instrucţiuni

Simboluri:
Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

Notă: 

Cuvinte de atenţionare:

PERICOL!

Situaţie care reprezintă un pericol iminent.

Nerespectarea duce la deces sau accidente extrem de grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente. „Avertisment“ implică 

existenţa probabilităţii accidentării persoanelor dacă nu se 

respectă această notă.

ATENŢIE!

Există pericolul deteriorării produsului/instalaţiei. „Atenţie“ 
atrage atenţia utilizatorului asupra posibilităţii de deterio-

rare a produsului în cazul nerespectării acestei note.

Notă: O notă utilă privind manipularea produsului. Aceasta 

atrage atenţia utilizatorului asupra unor posibile dificultăţi.

Indicaţiile montate direct pe produs, ca de ex.
• săgeată pentru sensul de rotire/curgere

• marcaj pentru racorduri

• plăcuţă de identificare
• autocolant de avertizare

trebuie respectate obligatoriu și trebuie să poată fi citite 

întotdeauna.
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2.2 Calificarea personalului

Personalul însărcinat cu montarea, utilizarea și întreţinerea tre-

buie să posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări. 
Domeniul de responsabilitate, competenţa și supravegherea 

personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu 

dispune de cunoștinţele necesare, acesta trebuie instruit și cali-
ficat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de către producător, 

la cererea utilizatorului.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării instrucţiunilor de 

siguranţă

În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea 
situaţii periculoase pentru oameni, mediul înconjurător și pro-

dus/instalaţie. Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă con-

duce la pierderea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa 

poate duce, de exemplu, la următoarele riscuri:

• punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică, 
mecanică și bacteriologică,

• periclitarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor mate-

riale periculoase,

• distrugeri ale proprietăţii,
• pierderea unor funcţii importante ale produsului/instalaţiei,

• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere și reparaţii.

2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguranţă

Trebuie respectate instrucţiunilor de siguranţă cuprinse în 

aceste instrucţiuni de montaj și exploatare, prevederile naţio-
nale privitoare la protecţia împotriva accidentelor, precum și 

eventualele regulamente interne de lucru, funcţionare și secu-

ritate stabilite de către utilizator.
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2.5 Instrucţiuni de siguranţă pentru utilizator

Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu 

capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane 
fără experienţă și/sau în necunoștinţă de cauză, cu excepţia 

situaţiilor când siguranţa lor este supravegheată de o persoană 

responsabilă sau au primit de la aceasta indicaţii privitoare la 
folosirea aparatului. 

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa că nu se 

joacă cu aparatul.
• În cazul în care componentele fierbinţi sau reci ale produsului/

instalaţiei pot genera pericole, utilizatorul trebuie să asigure 

protecţia lor împotriva atingerii.
• Protecţia la atingere pentru componentele aflate în mișcare (de 

ex. cuplaje) nu trebuie îndepărtată când produsul este în func-

ţiune. 
• Scurgerile (de ex. la etanșarea arborelui) de agenţi periculoși (de 

ex. explozivi, toxici, fierbinţi) trebuie direcţionate astfel încât să 

nu fie periculoase pentru persoane și mediul înconjurător. Tre-
buie respectate legile naţionale în vigoare. 

• Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocutării. Se vor res-

pecta prevederile conţinute în reglementările locale sau gene-

rale (de ex. IEC, VDE etc.) și cele ale companiei locale de 
furnizare a energiei electrice.
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2.6 Instrucţiuni de siguranţă pentru lucrările de montaj și 

întreţinere

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de montaj și 
întreţinere sunt efectuate de personal calificat și autorizat, care 

a studiat atent aceste instrucţiuni de exploatare.

Lucrările la produs/instalaţie trebuie efectuate doar cu echipa-
mentul oprit. Procedurile descrise în instrucţiunile de montaj și 

exploatare pentru scoaterea din funcţiune a produsului/instala-

ţiei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de secu-

ritate și de protecţie trebuie montate la loc și puse în funcţiune.

2.7 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb 

neagreate

Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb nea-
greate pun în pericol siguranţa produsului/personalului și anu-

lează declaraţiile producătorului privitoare la siguranţă. 

Modificările produsului sunt permise numai cu acordul produ-
cătorului. Folosirea pieselor de schimb originale și a accesoriilor 

aprobate de producător contribuie la siguranţa în exploatare. 

Utilizarea altor componente anulează răspunderea producăto-

rului pentru consecinţele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizată

Siguranţa funcţionării produsului livrat este garantată doar la 
utilizarea corespunzătoare în conformitate cu informaţiile 

cuprinse în capitolul 4 din instrucţiunile de montaj și exploatare. 

Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara valorilor limită 
specificate în fișa tehnică.
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3 Transportarea și depozitarea temporară

Imediat după primirea produsului:

• Verificaţi produsul pentru a constata eventualele daune surve-

nite în timpul transportului.
• În cazul constatării unor daune survenite în timpul transportului, 

acestea trebuie semnalate firmei de transport în termenul stabilit.  

ATENŢIE! Pericol de pagube materiale!
Transportarea și depozitarea temporară necorespunzătoare 

pot duce la deteriorarea produsului.

• Pompa trebuie protejată împotriva umidităţii și a deteriorării 
mecanice.

• Este interzisă expunerea pompei la temperaturi situate în afara 

domeniului de temperaturi cuprins între -10 °C și +50 °C.

4 Domeniul de utilizare

Aceste pompe de circulaţie sunt adecvate numai pentru apă 

potabilă.

Pompele de circulaţie din seria constructivă Wilo-Star-Z pot fi 

utilizate pentru pomparea de lichide pentru aplicaţii din dome-
niul apei potabile/de proces și în contactul cu alimente. 

Domeniul de utilizare include și respectarea acestei instrucţiuni.

Orice altă utilizare este considerată ca fiind necorespunzătoare 
domeniului de utilizare.
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5 Datele produsului

5.1 Codul tipului  

1) Valorile sunt valabile pentru utilizări la altitudini de max. 300 m peste nivelul mării; 
preţ suplimentar pentru altitudini mai mari: 0,01 bar/100 m creștere în altitudine. 
Pentru evitarea zgomotelor de cavitaţie, trebuie respectată presiunea minimă de 
admisie la ștuţul de aspiraţie al pompei!

2) Pentru pompele cu două rotoare Star-ZD, este necesar suplimentar un panou elec-
tric pentru funcţionare ca pompă principală/pompă de rezervă, în funcţie de timp, 
sau pentru funcţionare adiţională/în regim vârf.

5.3 Conţinutul livrării
• Pompă de circulaţie, complet 
• 2 buc. garnituri plate
• Instrucţiuni de montaj și exploatare

Exemplu: Wilo-Star-Z 25/6-3
Star-Z Z = Pompă de circulare pentru apă potabilă, cu rotor electric 

imersat

ZD = Pompă de circulare cu două rotoare, pentru apă potabilă, 

tip constructiv cu rotor electric imersat

25 Racord filetat 20 (Rp ½(¾))25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)

/6 6 Înălţime de pompare maximă în m la Q = 0 m³/h

-3 Comutarea turaţiei, 3 trepte

5.2 Date tehnice

Tensiune de conectare 1 ~ 230 V ±10 %, 50 Hz

1 ~ 220/230 V ±6 %, 60 Hz 

Grad de protecţie IP Vezi plăcuţa de identificare

Turaţie motor Vezi plăcuţa de identificare

Temperatura apei la 

temperatură ambiantă max. +40 °C

+2 °C până la +65 °C

Temperatura ambiantă max. +40 °C

Presiune de lucru max. 10 bar (1000 kPa)

Presiune de admisie min. 1) la +40 °C/+65 °C 0,05 bar / 0,2 bar (5 kPa / 20 kPa)

Comutarea turaţiei 2) 3 trepte
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5.4 Accesorii

Accesoriile trebuie comandate separat:

• Cochilie termoizolantă (numai pentru pompe cu un rotor)
• Racorduri filetate

• Modul cuplabil S1R-h.

Pentru detalii, vezi catalogul

6 Descriere și funcţionare

6.1 Descrierea produsului
Pompele de circulaţie din seria constructivă Wilo-Star-Z sunt create 
special pentru raporturile de lucru din sistemele de recirculare a apei 
potabile. Graţie materialului ales și construcţiei, ele sunt rezistente 
la coroziune faţă de toate componentele din apa potabilă. 
Pompa (fig. 1) constă dintr-un sistem hidraulic, un motor cu rotor 
umed cu modul cuplabil la cutia de borne. La pompa cu rotor umed, 
toate componentele rotative sunt înconjurate de fluidul pompat, 
inclusiv rotorul motorului. Nu este necesară etanșarea arborelui din 
cauza uzurii. Fluidul pompat unge lagărele de lubrifiere și răcește 
lagărele și rotorul. Nu este nevoie de un disjunctor pentru motor. 
Nici chiar un curent de suprasarcină maxim nu poate deteriora 
motorul. Motorul este rezistent la curenţi de blocare.

Concepte (fig. 1):
1. Ștuţ de aspiraţie
2. Evacuarea condensului
3. Carcasa pompei
4. Racord de refulare
5. Modul cuplabil la cutia de borne
6. Intrare pentru cablu
7. Comutator de turaţie
8. Dezaerisire
9. Plăcuţă de identificare
10. Carcasa motorului
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6.2 Modul de funcţionare a produsului

Comutarea turaţiei (fig. 7)

Tipul de pompă Z(D)20(25)/...-3 dispune de un buton rotativ la 
modulul cuplabil la cutia de borne pentru comutarea manuală a 

treptelor de turaţie [1 – 2 – 3]. Treapta de turaţie minimă repre-

zintă cca 40...50 % din turaţia maximă, la o reducere a consu-
mului de curent la 50 %.

Caracteristici speciale ale pompelor

La pompa cu două rotoare, ambele ansambluri de motor cu rotor 
hidraulic sunt construite identic și sunt montate într-o carcasă 

comună de pompă, cu clapetă de comutare integrată. 

Fiecare pompă poate funcţiona în regim individual sau ambele 
pompe funcţionează simultan în regim paralel. Modurile de 

funcţionare sunt funcţionare ca pompă principală/pompă de 

rezervă sau funcţionare în regim adiţional/de vârf. Agregatele 
individuale pot fi dimensionate pentru puteri diferite. Astfel, cu 

o pompă cu două rotoare o instalaţie poate fi reglată la situaţii 

de funcţionare individuale. 
Pentru comanda diferitelor moduri de funcţionare, este nece-

sară racordarea unui panou electric corespunzător în vederea 

comutării. 

7 Instalarea și racordarea electrică

PERICOL! Pericol de moarte!

Instalarea și racordarea electrică incorecte pot prezenta 

pericol de moarte. 
• Instalarea și racordarea electrică trebuie efectuate doar de 

către personal de specialitate conform prevederilor în 

vigoare!
• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea 

accidentelor!
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7.1 Instalarea
• Montajul pompei trebuie realizat numai după încheierea tuturor 

lucrărilor de sudură și de lipire și eventual după spălarea siste-
mului de conducte.

• Pompa trebuie montată într-un loc accesibil în vederea unei 
verificări și a unei demontări ușoare.

• La montarea pompei la un sistem de recirculare a apei potabile, 
trebuie montată o clapetă de reţinere pe refulare.

• În amonte și în aval de pompă, trebuie montate vane de izolare 
pentru a ușura o eventuală înlocuire a pompei.  
• Montajul trebuie executat astfel încât eventualele scurgeri de 

apă să nu ajungă la modulul cuplabil la cutia de borne.  
• Pentru aceasta, vana glisantă superioară de închidere trebuie 

orientată lateral.
• La operaţiunile de izolare termică, trebuie avut în vedere că 

motorul pompei și modulul nu trebuie izolate. Gurile de evacu-
are a condensului trebuie să fie libere (fig. 3, poz. 2).

• Montaţi pompa cu motorul pe orizontală și fără tensiuni meca-
nice. Pentru poziţiile de montaj al pompei, vezi fig. 2. 

• Săgeata de pe carcasa pompei și de pe cochilia izolatoare 
(accesoriu) indică direcţia de curgere (fig. 3, poz. 1).

• Asiguraţi pompa cu o cheie fixă împotriva rotirii (fig. 4).
• Dacă este necesară poziţionarea modulului cuplabil la cutia de 

borne, carcasa motorului poate fi rotită după desfacerea 
șuruburilor de fixare a motorului (fig. 5).

Notă. În general, rotiţi capul motorului înainte de umplerea 
instalaţiei. La rotirea capului motorului în cazul unei instalaţii 
deja umplute, acesta nu trebuie extras din carcasa pompei. 
Aplicând o ușoară presiune pe motor, rotiţi capul motorului 
pentru a împiedica ieșirea apei din pompă.

ATENŢIE! Pericol de pagube materiale!
• La pompele echipate cu un modul cuplabil, nu trebuie limitat 

accesul aerului la motor.
• La rotirea carcasei motorului, există pericolul deteriorării 

garniturii. Orice garnitură defectă trebuie înlocuită imediat!
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7.2 Racordare electrică

PERICOL! Pericol de moarte!

În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există 
pericol de moarte din cauza electrocutării.

• Dispuneţi efectuarea racordării electrice exclusiv de către un 
electrician autorizat de furnizorul local de electricitate, în 
conformitate cu prevederile locale în vigoare.

• Întrerupeţi alimentarea electrică înainte de începerea orică-
ror lucrări. 

• Tipul de curent și tensiunea de reţea trebuie să corespundă 
datelor de pe plăcuţa de identificare.

• Racordarea electrică trebuie executată conform VDE 0700/
Partea 1 (CH: NIN 2010) cu ajutorul unui cablu pozat fix, prevă-
zut cu un dispozitiv de cuplare sau un comutator multipolar cu 
o fantă de deschidere a contactului de cel puţin 3 mm.

• Siguranţă maximă de intrare: 10 A, siguranţă simplă
• Pentru a asigura protecţia împotriva stropirii și protecţia la 

smulgere la îmbinarea filetată, este necesar un cablu de conec-
tare cu un diametru suficient (de ex. H05VV-F3G1,5).

• Cablul de racordare trebuie fixat astfel încât să nu intre în con-
tact cu conductele și/sau carcasa pompei și carcasa motorului.

• Racordarea la alimentarea electrică trebuie executată conform 
fig. 6.

• Cablul de conectare trebuie introdus prin intrarea pentru cablu 
opţional prin dreapta sau prin stânga. La nevoie, dopurile și intrările 
de cablu trebuie înlocuite. Dacă modulul cuplabil la cutia de borne 
este montat lateral, intrarea cablului trebuie prevăzută întot-
deauna de jos (fig. 5).

ATENŢIE! Pericol de scurtcircuit!
Pentru protecţia împotriva umidităţii, capacul de la modulul 

cuplabil la cutia de borne trebuie montat la loc, în mod cores-

punzător, după racordarea electrică.
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• Împământaţi pompa/instalaţia conform normelor tehnice.

• La racordarea unor panouri electrice automate (pentru pompe 

cu două rotoare), trebuie respectate instrucţiunile de montaj și 
de exploatare corespunzătoare.

Notă: Pompe cu două rotoare: Ambele motoare ale pompei cu 

două rotoare trebuie prevăzute cu un cablu de reţea cu conec-

tare separată și o siguranţă de reţea separată.

8 Punerea în funcţiune

AVERTISMENT! Pericol de accidente și de daune materiale! 

Punerea în funcţiune necorespunzătoare poate produce acci-
dentarea persoanelor și distrugeri ale proprietăţii.

• Punerea în funcţiune este o operaţiune rezervată exclusiv 

personalului calificat!
• În anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei 

(temperatura lichidului pompat), întreaga pompă se poate 

încălzi foarte tare. Există pericolul producerii de arsuri la 
atingerea pompei!

8.1 Umplere și vidare

Instalaţia trebuie alimentată și vidată în mod corespunzător.

Dezaerisirea camerei rotorului pompei are loc automat după o 
scurtă funcţionare. Funcţionarea fără apă, pe o perioadă scurtă 

de timp, nu determină deteriorarea pompei.

Dacă este necesară dezaerisirea camerei motorului, vă rugăm să 
procedaţi după cum urmează:

• Se oprește pompa.

AVERTISMENT! Pericol de daune corporale!
În anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei 
(temperatura lichidului pompat), întreaga pompă se poate 
încălzi foarte tare. 
Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!
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• Vana de izolare de la conductă trebuie închis pe refulare.

AVERTISMENT! Pericol de daune corporale!
În funcţie de temperatura fluidului pompat și de presiunea 
sistemului, la deschiderea șurubului de vidare, se poate 
scurge fluid pompat fierbinte sub formă lichidă sau gazoasă 
sau poate ieși cu presiune ridicată.
Există pericol de opărire din cauza fluidului pompat scurs!

• Desfaceţi cu atenţia șurubul de dezaerisire cu ajutorul unei 
șurubelniţe adecvate (fig. 8). 

• Împingeţi arborele pompei înapoi cu atenţie, cu ajutorul unei 
șurubelniţe.

• Protejaţi componentele electrice de apa care se scurge.
• Porniţi pompa.

Notă: Pompa se poate bloca dacă șurubul de dezaerisire este 

slăbit, în funcţie de presiunea de lucru.

• Înșurubaţi la loc șurubul de dezaerisire după 15 până la 
30 secunde.

• Deschideţi la loc vana de izolare.

8.2 Reglajul

Turaţie
Reglarea turaţiei se realizează de la nopeul rotativ de la modulul 

cuplabil la cutia de borne (fig. 7). 

Notă: Dacă la o pompă cu două rotoare ambele pompe individu-

ale sunt în funcţiune simultan, turaţiile alese ale ambelor pompe 
trebuie să fie identice.
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9 Întreţinere

PERICOL! Pericol de moarte!

La efectuarea de lucrări la aparatele electrice, există pericolul 
de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.

• La toate lucrările de întreţinere și reparaţie, pompa trebuie 

deconectată de la reţea și asigurată împotriva repornirii 
neautorizate.

• Cablurile de conectare deteriorate trebuie remediate obliga-

toriu doar de un electrician calificat.

La încheierea lucrărilor de întreţinere și de reparaţii, montaţi și 
racordaţi pompa în conformitate cu indicaţiile din capitolul 

„Instalarea și racordarea electrică“. Pornirea pompei se efectu-

ează conform indicaţiilor din capitolul „Punerea în funcţiune“.
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10 Defecţiuni, cauze și remediere

Avariile se vor remedia numai de personal de specialitate 
calificat! 

Respectaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul 9!  

În cazul în care defecţiunea nu poate fi înlăturată, adresaţi-vă 

unui atelier de specialitate sau reprezentanţei WILO.

Defecţiune Cauză Remediere

Pompa nu func-
ţionează, deși 
primește curent.

Siguranţă elec-
trică defectă.

Verificaţi siguranţele

Pompa nu pri-
mește curent.

Verificaţi tensiunea de la pompă
(ţineţi cont de datele de pe plăcuţa 
de identificare).
Luaţi măsuri de remediere a 
întreruperii alimentării cu tensiune. 

Condensator 
defect.

Verificaţi condensatorul
(ţineţi cont de datele de pe plăcuţa 
de identificare).
Înlocuiţi condensatorul.

Motorul este blo-
cat, de ex. 
din cauza 
depunerilor.

Deșurubaţi complet șurubul de 
dezaerisire și verificaţi funcţiona-
rea ușoară a rotorului pompei prin 
rotirea capătului crestat al arbore-
lui cu ajutorul unei șurubelniţe sau, 
după caz, faceţi să se rotească ușor 
(fig. 8).
ATENŢE! La temperaturi ridicate ale 
apei și la presiuni de sistem mari 
închideţi vanele de izolare dinainte 
și de după pompă.
Pompa trebuie lăsată mai întâi să 
se răcească. 

Pompa produce 
zgomote.

Cavitaţie din 
cauza presiunii 
preliminare 
insuficiente.

Creșteţi presiunea preliminară pe 
sistem în limita valorilor admise.

Verificaţi reglajul turaţiei și comutaţi 
eventual la o turaţie mai mică.
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11 Piese de schimb

Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de 
specialitate și/sau serviciul de asistenţă tehnică Wilo. 
Pentru a evita întrebări suplimentare și comenzi greșite, la fie-
care comandă trebuie specificate toate datele de pe plăcuţa de 
identificare.

12 Eliminarea

Informații privind colectarea produselor electrice și electro-
nice uzate
Prin eliminarea regulamentară și reciclarea profesională a aces-
tui produs se evită poluarea mediului și pericolele pentru sănă-
tatea persoanelor.
NOTĂ. 
Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere!
În Uniunea Europeană, acest simbol poate apărea pe produs, 
ambalaj sau pe documentele însoțitoare. Aceasta înseamnă că 
produsele electrice și electronice vizate nu trebuie eliminate 
împreună cu gunoiul menajer.
Pentru un tratament corespunzător, pentru reciclarea și eliminarea 
produselor vechi vizate, se vor respecta următoarele puncte:

• Aceste produse se pot depune doar la locurile de colectare cer-
tificate prevăzute în acest sens.

• Se vor respecta prevederile legale aplicabile la nivel local!
Solicitați informațiile privind eliminarea regulamentară la auto-
ritățile locale, cel mai apropiat loc de eliminare a deșeurilor sau 
la comercianții de la care ați cumpărat produsul. Informații 
suplimentare privitoare la reciclare se găsesc la adresa 
www.wilo-recycling.com.

Sub rezerva oricăror modificări tehnice! 



Dortmund, 

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN IEC 63000

N°2063900.06 (CE-A-S n°4145879)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

In their delivered state comply with the following relevant directives: 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

and with the relevant national legislation,

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE
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und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2019.07.18 
12:43:50 +02'00'



(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas 
europeas armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na 
hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-34

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst 
šeit uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ;  par dažu b stamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 

Vulta  Baxx 2014/35/UE ;  dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi 
perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE ,       
        

   :

Matala Jännite 2014/35/EU ;   tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863 

Ísealvoltais 2014/35/AE ;  Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí 
guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863 

Lavspændings 2014/35/EU ; Begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer 2011/65/UE + 2015/863 

 T  2014/35/ E ;        
  2011/65/UE + 2015/863 

H  H  2014/35/ C ;     
     2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU ;  Omezení používání n kterých nebezpe ných 
látek 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2014/35/UE ;  Restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863 

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ;  teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
           
     :

Bassa Tensione 2014/35/UE ;   sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863 

Žema tampa 2014/35/ES ;  d l tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo 
apribojimo 2011/65/UE + 2015/863 

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ;  ograni enju uporabe odre enih 
opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863 

Alacsony Feszültség  2014/35/EU ; egyes veszélyes való alkalmazásának 
korlátozásáról  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, 
valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

F_GQ_013-34

Laagspannings 2014/35/EU ; betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen  2011/65/UE + 2015/863 

Baixa Voltagem 2014/35/UE ;   relativa à restrição do uso de determinadas 
substâncias perigosas 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

Lågspännings 2014/35/EU ; begränsning av användning av vissa farliga 
ämnen  2011/65/UE + 2015/863 

Niskich Napi  2014/35/UE ; sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações 
nacionais que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme 
cu dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale 
care le transpun :

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB ;   Belirli tehlikeli maddelerin bir 
kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 2015/863 

Joas  Tensiune 2014/35/UE ; privind restric iile de utilizare a anumitor 
substan e periculoase  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ ; obmedzení používania ur itých 
nebezpe ných látok  2011/65/UE + 2015/863 

Nizka Napetost 2014/35/EU ; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih 
snovi 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ;   Takmörkun á notkun tiltekinna 
hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ;  Begrensning av bruk av visse 
farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 
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