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1 Všeobecne

1.1 O tomto návode Návod je súčasťou výrobku. Dodržiavanie tohto návodu je predpokladom správnej manipu-
lácie a použitia:

• Pred každou činnosťou si pozorne prečítajte návod.
• Návod uschovajte tak, aby bol kedykoľvek dostupný.
• Zohľadnite všetky údaje k výrobku.
• Dodržiavajte označenia na výrobku.

Originál návodu na obsluhu je v nemčine. Všetky ďalšie jazykové verzie sú prekladom origi-
nálu návodu na montáž a obsluhu.

1.2 Autorské práva WILO SE © 2023

Je zakázané postupovať tento dokument ďalším osobám, kopírovať ho, zhodnocovať či
oznamovať jeho obsah, pokiaľ nebol udelený vyslovený súhlas. Pri porušení autorských práv
ste povinný nahradiť škodu. Všetky práva vyhradené.

1.3 Výhrada zmien Wilo si vyhradzuje právo meniť uvedené údaje bez oznámenia a neručí za žiadne technické
nepresnosti a/alebo vynechané údaje. Použité obrázky sa môžu od originálu líšiť a slúžia len
na ilustračné zobrazenie výrobku.

2 Bezpečnosť Táto kapitola obsahuje základné upozornenia pre jednotlivé fázy
životnosti tohto produktu. Nerešpektovanie týchto upozornení
môže so sebou prinášať nasledujúce ohrozenia:
• Ohrozenie osôb zásahom elektrického prúdu, mechanickými a

bakteriologickými vplyvmi, ako aj elektromagnetickými poľami
• Ohrozenie životného prostredia vytekaním nebezpečných látok
• Vecné škody
• Zlyhanie dôležitých funkcií výrobku
• Zlyhanie predpísaných postupov údržby a opravy
Následkom nerešpektovania upozornení je zánik prípadných
nárokov na náhradu škody.

Okrem toho dodržiavajte pokyny a bezpečnostné informácie
uvedené v ďalších kapitolách!

2.1 Označenie bezpečnost-
ných upozornení

V tomto návode na montáž a obsluhu sú použité bezpečnostné
pokyny týkajúce sa vecných škôd a ublíženia na zdraví a sú rôzne
znázornené:
• Bezpečnostné pokyny týkajúce sa ublíženia na zdraví začínajú

signálnym slovom a majú na začiatku príslušný symbol.
• Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vecných škôd začínajú sig-

nálnym slovom a sú znázornené bez symbolu.

Signálne slová
• Nebezpečenstvo!

Nerešpektovanie má za následok smrť alebo ťažké zranenia!
• Varovanie!

Nerešpektovanie môže viesť k (najťažším) zraneniam osôb!
• Upozornenie!

Nerešpektovanie môže viesť k vecným škodám, môže vzniknúť
aj totálna škoda.
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• Oznámenie!
Užitočné upozornenie na manipuláciu s výrobkom

Symboly
V tomto návode boli použité nasledujúce symboly:

Všeobecný výstražný symbol

Výstraha pred elektrickým napätím

Varovanie pred horúcimi povrchmi

Varovanie pred magnetickými poľami

Informácie

2.2 Kvalifikácia personálu Personál musí:
• Byť vyškolený o miestnych platných bezpečnostných predpi-

soch.
• Mať prečítaný návod na montáž a obsluhu a musí ho pochopiť.
Personál musí mať nasledujúce kvalifikácie:
• Elektrické práce: Elektrické práce musí vykonávať odborný

elektrikár.
• Montážne/demontážne práce: Odborný pracovník musí byť vy-

školený v oblasti manipulácie s požadovanými nástrojmi a po-
trebnými upevňovacími materiálmi.

• Ovládanie musia vykonávať osoby, ktoré boli oboznámené so
spôsobom funkcie celého zariadenia.

Definícia pojmu „elektrikár“
Odborný elektrikár je osoba s vhodným odborným vzdelaním, po-
znatkami a skúsenosťami, ktorá dokáže rozpoznať a zabrániť
nebezpečenstvám v súvislosti s elektrinou.

2.3 Elektrické práce • Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár.
• Musia byť dodržané platné vnútroštátne smernice, normy a

predpisy, ako aj predpisy miestnych dodávateľov energií týkajú-
ce sa pripojenia k lokálnej elektrickej sieti.

• Pred vykonaním akýchkoľvek prác výrobok odpojte z elektrickej
siete a zabezpečte proti opätovnému zapnutiu.

• Prípojka musí byť istená ochranným spínačom proti chybnému
prúdu (RCD).

• Výrobok musí byť uzemnený.
• Poškodené káble nechajte bezodkladne vymeniť odborným

elektrikárom.
• Nikdy neotvárajte regulačný modul a nikdy neodstraňujte

ovládacie prvky.

2.4 Povinnosti prevádzkova-
teľa

• Všetky práce smie vykonávať len kvalifikovaný odborný perso-
nál.
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• Na mieste inštalácie zabezpečte ochranu pred dotykom s horú-
cimi konštrukčnými dielmi a časťami vedúcimi elektrický prúd.

• Zabezpečte výmenu poškodených tesnení a pripájacích vedení.
Toto zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len
vtedy, keď budú pracovať pod dozorom zodpovednej osoby alebo
keď budú poučené o bezpečnom používaní zariadenia a keď
porozumejú nebezpečenstvu vyplývajúcemu z jeho používania.
Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vy-
konávať deti bez dozoru dospelej osoby.

3 Opis čerpadla Vysoko účinné cirkulačné čerpadlo pre systémy na pitnú vodu s integrovanou reguláciou
diferenciálneho tlaku. Regulačný režim a dopravnú výšku (diferenciálny tlak) možno na-
staviť. Diferenciálny tlak je regulovaný počtom otáčok čerpadla. Pri všetkých regulačných
funkciách sa čerpadlo neustále prispôsobuje meniacej sa potrebe výkonu zariadenia.

3.1 Prehľad 4
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Fig. 1: Prehľad

Pol. Označenie Vyhlásenie

1. Teleso čerpadla so závitovými pripojeniami

2. Motor mokrobežného čerpadla Hnacia jednotka

3. Tepelná izolácia 2-dielny kryt

4. Typový štítok

5. Skrutky telesa 4 kusy na upevnenie motora

6. Regulačný modul Elektronická jednotka s LED indikátorom

7. LED indikátor Zobrazenie prevádzkových stavov

8. Ovládacie tlačidlo Nastavenie všetkých parametrov

9. Wilo-Connector Elektrické pripojenie na sieť

10 Funkčné tlačidlo Spustenie prídavných funkcií

11 LED indikátor funkčnosti Svieti pri aktivovanej prídavnej funkcii

12 LED indikátor poruchového hlá-
senia

Svieti na červeno pri poruchovom hlásení
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3.2 Ovládacie a servisné prvky Ovládacie tlačidlo

Otáčanie:

• Výber regulačného režimu.
• Nastavenie požadovanej hodnoty H dopravnej výšky

(diferenciálny tlak).
• Voľba konštantných otáčok (plynulé alebo pevné).

LED indikátor

m³/h Zobrazenie požadovanej hodnoty H dopravnej výšky
(diferenciálny tlak) vm.

m³/h Zobrazenie zvoleného stupňa pevných otáčok
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

m³/h Zobrazenie otáčok pri plynulom nastavení.
Otáčky (n) zodpovedajú nastavenej hodnote x 100
[1/min].

m³/h m³/h Zobrazenie aktuálneho príkonu vo W, striedavo s ak-
tuálnym prietokom v m³/h.

m³/h m³/h Zobrazenie výstražných a poruchových hlásení.

m³/h
Zobrazenie pri aktivovanej funkcii odvzdušnenia
(horizontálne segmenty sa pohybujú ako stĺpce zdola
nahor).

m³/h

Zobrazenie pri aktivovanom reštarte čerpadla
(vonkajšie segmenty sa pohybujú v smere hodi-
nových ručičiek).

Funkčné tlačidlo

Stláčanie:

• Spustenie funkcie odvzdušnenia (stlačte 1x).
• Aktivácia reštartu čerpadla (stlačte 2x).

3.3 Typový kľúč Príklad: Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150

Yonos PICO Vysokoúčinné čerpadlo

-Z Cirkulačné čerpadlo pre systémy na pitnú vodu

20 Menovitá svetlosť skrutkového pripojenia: 
15 (G 1), 20 (G 1¼), 25 (G 1½)

0,5 – 4 0,5 = minimálna dopravná výška v m 
4 = maximálna dopravná výška v m pri Q = 0 m³/h

150 Stavebná dĺžka v mm
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3.4 Technické údaje
Napájacie napätie 1 ~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz

Druh ochrany IP Pozri typový štítok (4)

Teploty média pri max. teplote okolia
+40 °C

+2 °C až +95 °C

Prípustná teplota okolia -10 °C až +40 °C

Max. prevádzkový tlak 10 bar (1000 kPa)

Minimálny tlak na nátoku pri +95 °C 0,3 bar (30 kPa)

3.5 Druh regulácie a funkcie

H max

H

H min

Hs

Q

Konštantný diferenciálny tlak (Δp-c)
Regulácia udržiava konštantnú nastavenú dopravnú výšku na požadovanej hodnote nastave-
ného tlakového rozdielu Hs.
Odporúča sa pre systémy s regulačnými prúdovými ventilmi.

max

H

min

II

III

I

Q

I II III

Konštantné otáčky I II III
Čerpadlo pracuje bez regulácie v troch predvolených stupňoch otáčok.
Odporúča sa pre systémy s nemenným odporom, ktoré vyžadujú konštantný prietok, alebo
pre systémy s regulačnými prúdovými ventilmi.

max

H

min

Q

Hs

Konštantné otáčky
Čerpadlo pracuje bez regulácie, pomocou plynulo nastaviteľnej hodnoty, pri konštantných
otáčkach. Otáčky (n) zodpovedajú nastavenej hodnote x 100 [1/min]. 
Odporúča sa pre systémy s nemenným odporom, ktoré vyžadujú konštantný prietok, alebo
pre systémy s regulačnými prúdovými ventilmi.

OZNÁMENIE
Nastavenie z výroby: ½ nmax [1/min]

Funkcia odvzdušnenia
Funkcia odvzdušnenia sa aktivuje tlačidlom funkcie a počas 10 minút automaticky odvzduš-
ňuje čerpadlo.

Funkcia odvzdušnenia odstraňuje nahromadený vzduch z priestoru rotora čerpadla. 
Obehový systém pitnej vody sa neodvzdušňuje prostredníctvom funkcie odvzdušnenia.

Manuálny reštart
Manuálny reštart sa aktivuje tlačidlom funkcie a v prípade potreby odblokuje čerpadlo.

4 Použitie

4.1 Účel použitia Vysoko účinné cirkulačné čerpadlá tohto konštrukčného radu slúžia výlučne na čerpanie
pitnej vody v obehových systémoch pitnej vody pre priemysel a technické zariadenia bu-
dov.
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Tieto čerpadlá spĺňajú ustanovenia národných smerníc a vďaka výberu materiálov a kon-
štrukcii sú špeciálne prispôsobené na prevádzkové pomery v obehových systémoch pitnej
vody.

Prípustné médiá:

• Pitná voda podľa smernice ES o kvalite pitnej vody.
• Čisté, neagresívne, riedke kvapalné médiá podľa vnútroštátnych nariadení o pitnej vode.

Predpisy:
Pri inštalácii dodržiavajte nasledujúce predpisy v aktuálnom vydaní:

• Predpisy týkajúce sa prevencie nehôd
• DIN EN 806-5
• Pracovná tabuľka DVGW W551 a W553 (v Nemecku)
• VDE 0700/časť 1 (EN 60335-1)
• ostatné miestne predpisy

4.2 Používanie v rozpore s účelom po-
užitia

Prevádzková bezpečnosť dodaného výrobku je zaručená len pri použití zariadenia v súlade
s účelom. Hraničné hodnoty uvedené v katalógu/liste údajov sa nesmú v žiadnom prípade
prekročiť alebo byť nižšie.
Chybné používanie čerpadla môže viesť k nebezpečným situáciám a spôsobiť škody:

• Nikdy nepoužívajte iné než určené čerpané médiá.
• V podstate ľahko zápalné materiály/médiá musíte udržiavať mimo produktov.
• Nikdy nedovoľte, aby práce vykonávali neoprávnené osoby.
• Zariadenie nikdy neprevádzkujte mimo uvedených limitov používania.
• Na zariadení nikdy nevykonávajte svojvoľné prestavby.
• Zariadenie nikdy neprevádzkujte s fázovou reguláciou.
• Používajte výhradne autorizované príslušenstvo a originálne náhradné diely Wilo.

K používaniu v súlade s účelom patrí aj dodržiavanie tohto návodu a údajov a označení uve-
dených na čerpadle.

Akékoľvek používanie presahujúce rámec účelu použitia sa považuje za používanie v rozpo-
re s účelom použitia a vedie k strate akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo záruky.

5 Preprava a skladovanie

5.1 Rozsah dodávky • Vysoko účinné cirkulačné čerpadlo
• Tepelná izolácia
• 2 tesnenia
• Wilo-Connector
• Návod na montáž a obsluhu

5.2 Kontrola prepravy Po dodaní bezodkladne skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniam a či je do-
dávka kompletná. V prípade potreby okamžite dodávku reklamujte.

5.3 Prepravné a skladovacie podmien-
ky

Chráňte pred vlhkosťou, mrazom a mechanickým zaťažením. 
Povolený teplotný rozsah: -10 °C až +40 °C

6 Inštalácia a elektrické pripo-
jenie NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia!
Neodborná inštalácia a neodborne vykonané elektrické pripojenie môžu
byť životu nebezpečné.
• Inštaláciu a elektrické pripojenie vykonáva výlučne odborný personál.
• Pracujte podľa lokálne platných predpisov.
• Dbajte na predpisy týkajúce sa prevencie vzniku úrazov.
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6.1 Inštalácia

VAROVANIE
Nebezpečie popálenia na horúcich povrchoch!
Teleso čerpadla a motor mokrobežného čerpadla sa môžu zohriať a pri
kontakte s nimi spôsobiť popáleniny.
• Počas prevádzky sa dotýkajte len regulačného modulu.
• Pred vykonávaním akýchkoľvek prác nechajte čerpadlo vychladnúť.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia v dôsledku horúcich čerpaných mé-
dií!
Horúce čerpané médiá môžu spôsobiť obareniny. 
Pred inštaláciou alebo demontážou čerpadla alebo pred uvoľnením
skrutiek telesa dodržiavajte nasledujúci postup:
• Nechajte systém na pitnú vodu úplne vychladnúť.
• Zatvorte uzatváracie armatúry alebo vyprázdnite systém na pitnú

vodu.

6.1.1 Príprava

Fig. 2: Montážne polohy

UPOZORNENIE
Nesprávna montážna poloha môže poškodiť čerpadlo!
• Miesto inštalácie zvoľte podľa prípustnej montážnej polohy (Fig. 2).

• Motor je nutné vždy nainštalovať vo vodorovnej polohe.

• Elektrické pripojenie nesmie nikdy smerovať nahor.

• Na inštaláciu zvoľte dobre prístupné miesto.
• Dbajte na prípustnú montážnu polohu (Fig. 2) čerpadla. V prípade potreby otočte hlavu

motora (2+6).
• Pred a za čerpadlom nainštalujte uzatváracie armatúry na uľahčenie výmeny čerpadla.

UPOZORNENIE
Priesak vody môže poškodiť regulačný modul!
Hornú uzatváraciu armatúru bočne nasmerujte tak, aby presakujúca voda
nemohla kvapkať na regulačný modul (6).

• Zabezpečte spätné ventily.
• Ukončite všetky zváracie a spájkovacie práce.
• Prepláchnite potrubný systém.
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6.1.2 Otočenie hlavy motora

1

5

2

6

Fig. 3: Otočenie hlavy motora

VAROVANIE
Riziko smrteľného zranenia vplyvom magnetického poľa!
Vo vnútri čerpadla sú zabudované silné magnetické komponenty, ktoré pri
demontáži predstavujú pre osoby s medicínskymi implantátmi ohrozenie
života.
• Nikdy nevyberajte rotor.

Pred inštaláciou a pripojením čerpadla otočte hlavu motora (Fig. 3).

• V prípade potreby zložte tepelnú izoláciu.
• Pevne držte hlavu motora (2+6) a odskrutkujte 4 skrutky telesa (5).

UPOZORNENIE
Poškodenie vnútorného tesnenia spôsobuje priesaky!
Hlavu motora opatrne otočte bez toho, aby ste ju vytiahli z telesa čerpadla.

• Opatrne otočte hlavu motora (2+6).
• Dbajte na prípustnú montážnu polohu (Fig. 2) a šípku smeru prúdenia na telese čerpadla

(1).
• Pevne zaskrutkujte 4 skrutky telesa (5).

6.1.3 Inštalácia čerpadla

1

2

3

Fig. 4: Inštalácia čerpadla

UPOZORNENIE
Poškodenie koróziou!
Nesprávne materiály môžu spôsobiť poškodenie čerpadla koróziou.

• Pri pripájaní k pozinkovaným potrubiam používajte len skrutkové spoje
z červenej liatiny.

Pri inštalácii dbajte na nasledovné:

• Dbajte na smerovú šípku toku na telese čerpadla (1).
• Čerpadlo namontujte bez mechanického pnutia s vodorovne uloženým motorom mokro-

bežného čerpadla (2).
• Na závitové pripojenia nasaďte tesnenia.
• Naskrutkujte rúrkové spoje.
• Pomocou plochého kľúča zaistite čerpadlo proti otáčaniu a pevne ho zoskrutkujte s po-

trubiami.
• Prípadne opäť namontujte tepelnú izoláciu.

UPOZORNENIE
Nedostatočné odvádzanie tepla a kondenzát môžu poškodiť re-
gulačný modul a motor mokrobežného čerpadla!
• Na motor mokrobežného čerpadla (2) neumiestňujte tepelnú izoláciu.

• Zabezpečte priechodnosť všetkých otvorov pre odvádzanie kondenzá-
tu (3).
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6.2 Elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO
Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického napätia!
Kontakt s časťami vedúcimi elektrické napätie spôsobuje bezprostredné
riziko smrteľného zranenia.
• Pred všetkými prácami odpojte napájacie napätie a zabezpečte ho

proti opätovnému zapnutiu.
• Nikdy neotvárajte regulačný modul a nikdy neodstraňujte ovládacie

prvky.

UPOZORNENIE
Taktované napätie môže spôsobiť poškodenie elektroniky!

• Čerpadlo nikdy neprevádzkujte s fázovou reguláciou.

• Pri zapínaní/vypínaní čerpadla prostredníctvom externého riadenia
deaktivujte taktovanie napätia (napr. fázová regulácia).

• Pri použitiach, pri ktorých nie je jasné, či sa čerpadlo prevádzkuje
s taktovaným napätím, musí výrobca regulácie/zariadenia potvrdiť, že
čerpadlo je prevádzkované so sínusovým striedavým napätím.

• Zapínanie/vypínanie čerpadla prostredníctvom triakov/polovodičo-
vých relé je nutné v ojedinelých prípadoch preskúšať.

6.2.1 Príprava • Druh prúdu a napätie musia zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku.
• Predpísaná maximálna predradená poistka: 10 A, pomalá.
• Pri použití ochranného spínača proti chybnému prúdu (RCD) sa odporúča použiť typ RCD

A (citlivé na pulzný prúd). Pritom skontrolujte dodržiavanie pravidiel na koordináciu
elektrických prevádzkových prostriedkov v elektrickej inštalácii a prípadne náležite pris-
pôsobte RCD.

• Čerpadlo prevádzkujte výlučne so sínusovým striedavým napätím.
• Zohľadnite frekvenciu spínania:

– Zapnutia/vypnutia prostredníctvom napätia ≤100/24 h.
– ≤20/h pri spínacej frekvencii 1 min. medzi zapnutiami/vypnutiami prostredníctvom

sieťového napätia.

OZNÁMENIE
Zapínací prúd čerpadla je < 5 A. Ak sa čerpadlo spína prostredníctvom
relé „Zap“ a „Vyp“ je potrebné zabezpečiť, aby relé dokázalo spínať zapí-
nací prúd minimálne 5 A. Prípadne sa informujte u výrobcu kotla/regulá-
cie.

• Elektrické pripojenie vytvorte pomocou pevného pripojovacieho kábla so zástrčkou
alebo spínačom všetkých pólov s rozpätím kontaktov v spínači minimálne 3 mm
(DIN EN 60335-1).

• Na ochranu pred priesakom vody a na odľahčenie ťahu na káblovej priechodke použite
pripojovací kábel s dostatočným vonkajším priemerom (napr. H05VV-F3G1,5).

• Pri teplotách média 90 °C použite prípojné potrubie s tepelnou odolnosťou.
• Zabezpečte, aby sa pripojovací kábel nedotýkal potrubí ani čerpadla.

6.2.2 Pripojenie čerpadla Montáž konektora Wilo-Connector
• Pripojovací kábel oddeľte od napájacieho napätia.
• Dbajte na obsadenie svoriek (PE, N, L).
• Pripojte a namontujte konektor Wilo-Connector (Fig. 5a až 5e).
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PE NL

Fig. 5: Montáž konektora Wilo-Connector

Fig. 6: Demontáž konektora Wilo-Connector

Pripojenie čerpadla

• Uzemnenie čerpadla.
• Wilo-Connector pripojte k regulačnému modulu tak, aby v ňom bol zaistený (Fig. 5f).
• Zapnite napájacie napätie.

Demontáž konektora Wilo-Connector

• Pripojovací kábel oddeľte od napájacieho napätia.
• Snímte Wilo-Connector z čerpadla a pomocou vhodného skrutkovača ho demontujte

(Fig. 6).
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7 Uvedenie do prevádzky

7.1 Odvzdušnenie

1x

m³/h

Zariadenie odborne naplňte a odvzdušnite.

Pokiaľ sa čerpadlo neodvzdušňuje samo:

• Aktivujte funkciu odvzdušnenia pomocou funkčného
tlačidla. Tlačidlo 1x stlačte a LED indikátor sa rozsvieti
nazeleno.
– Funkcia odvzdušnenia sa spustí po 5 sekundách a 

trvá 10 minút.
– Horizontálne segmenty LED indikátora sa pohybujú

ako stĺpce zdola nahor.
• Ak chcete funkciu prerušiť, podržte niekoľko sekúnd

stlačené funkčné tlačidlo.

OZNÁMENIE
Po odvzdušnení bude LED indikátor zobrazovať predtým nastavené hod-
noty čerpadla.

7.2 Nastavenie regulačného režimu a
dopravnej výšky

Veľkosť zobrazených symbolov domu a údaje slúžia len na orientáciu pri nastavení otáčok
a dopravnej výšky. Na nastavenie sa odporúča presnejší výpočet.

7.2.1 Konštantný tlakový rozdiel

H+

H-
Konštantný diferenciálny tlak (Δp-c):

• Zvoľte rozsah nastavenia Konštantný diferenciálny
tlak.

• Nastavte požadovanú hodnotu H dopravnej výšky
(konštantný diferenciálny tlak). 
Pri nastavení sa zároveň zobrazia hodnoty dopravnej
výšky v krokoch po 0,1 m.
– LED indikátor zobrazuje nastavenú požadovanú

hodnotu dopravnej výšky H v m.

7.2.2 Konštantné otáčky H+H- Konštantné otáčky I II III:

• Vyberte rozsah nastavenia pevných konštantných otá-
čok.

• Nastavte stupeň otáčok I, II alebo III.
– LED indikátor zobrazuje nastavené otáčky c1, c2

alebo c3 podľa regulačnej charakteristiky.

H+

H-
Konštantné otáčky:

• Vyberte rozsah nastavenia plynulých konštantných
otáčok.

• Nastavte hodnotu otáčok. Otáčky (n) zodpovedajú na-
stavenej hodnote x 100 [1/min].
– Na LED indikátore sa zobrazuje nastavená hodnota

otáčok. 
Príklady:
780 1/min (motor) → 7 (LED indikátor)
2635 1/min (motor) → 26 (LED indikátor)

7.2.3 Ukončenie nastavení • Ovládacie tlačidlo neotáčajte po dobu 2 sekúnd.
– LED indikátor 5-krát zabliká a následne bude zobrazovať aktuálny príkon vo W,

striedavo s aktuálnym prietokom v m³/h.

OZNÁMENIE
Pri výpadku napájania napätím zostávajú všetky nastavenia a zobrazenia
zachované.
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8 Vyradenie z prevádzky

8.1 Zastavenie čerpadla V prípade poškodení na sieťovom pripojovacom kábli alebo iných elektrických komponen-
toch okamžite zastavte čerpadlo.

• Čerpadlo odpojte od napájacieho napätia.
• Kontaktujte servisnú službu Wilo alebo odborného technika.

9 Údržba Počas prevádzky sa nevyžaduje žiadna špeciálna údržba.

• Pomocou suchej utierky čerpadlo pravidelne opatrne čistite od nečistôt.
• Nikdy nepoužívajte kvapaliny ani agresívne čistiace prostriedky.

10 Poruchy, príčiny, odstraňovanie
NEBEZPEČENSTVO
Riziko smrteľného zranenia v dôsledku zásahu elektrickým prú-
dom!
Vylúčte ohrozenia vplyvom elektrickej energie!
• Pri všetkých údržbových a opravárenských prácach odpojte čerpadlo

od sieťového napätia a zaistite ho proti nepovolanému opätovnému
zapnutiu.

• Poškodenia pripájacieho vedenia siete smie odstraňovať zásadne iba
kvalifikovaný elektroinštalatér.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia!
Pri vysokých teplota média a systémových tlakoch nechajte čerpadlo
najskôr vychladnúť a systém zbavte tlaku.

Poruchy Príčiny Odstránenie

Čerpadlo pri zapnutom na-
pájaní nefunguje.

Poškodená elektrická poist-
ka.

Skontrolujte poistku.

Čerpadlo pri zapnutom na-
pájaní nefunguje.

Čerpadlo nemá napätie. Odstráňte prerušenie na-
pätia.

Čerpadlo pracuje, ale
nedochádza k obehu.

Obehové potrubie nie je na-
plnené/nie je odvzdušnené.

Naplňte a odvzdušnite obe-
hové potrubie.

Čerpadlo je hlučné. Kavitácia v dôsledku nedos-
tatočného tlaku na prívode.

Zvýšte tlak systému v rámci
prípustného rozsahu.

Čerpadlo je hlučné. Kavitácia v dôsledku nedos-
tatočného tlaku na prívode.

Skontrolujte nastavenie otá-
čok/dopravnej výšky
a v prípade potreby nastavte
nižšie otáčky/nižšiu výšku.

10.1 Výstražné hlásenia • Výstražné hlásenie sa zobrazuje prostredníctvom LED indikátora.
• Čerpadlo beží ďalej s obmedzeným dopravným výkonom.
• Signalizovaný prevádzkový stav s poruchou sa nesmie vyskytovať po dlhšiu dobu. Príčinu

je nutné odstrániť.

LED Poruchy Príčiny Odstránenie

E07 Generátorová pre-
vádzka

Hydraulická časť čerpadla vy-
kazuje prietok, čerpadlo však
nemá žiadne sieťové napätie.

Skontrolujte sieťové napätie.

E10 Blokovanie Rotor je nepretržite blokova-
ný.

Spustí sa automatický re-
štart.

E11 Chod nasucho Vzduch v čerpadle. Skontrolujte množstvo/tlak
vody.
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LED Poruchy Príčiny Odstránenie

E21 Preťaženie Ťažký chod motora. Čerpadlo
sa prevádzkuje mimo špecifi-
kácie (napr. vysoká teplota
modulu). Otáčky sú nižšie
ako v normálnej prevádzke.

Skontrolujte okolité pod-
mienky.

10.2 Poruchové hlásenia • Poruchové hlásenie sa zobrazuje prostredníctvom LED indikátora.
• Čerpadlo sa vypne (v závislosti od kódu chyby), pokúša sa o cyklické nové spustenie.

LED Poruchy Príčiny Odstránenie

E04 Podpätie Príliš nízke napájacie napätie
na strane siete.

Skontrolujte sieťové napätie.

E05 Prepätie Príliš vysoké napájacie na-
pätie na strane siete.

Skontrolujte sieťové napätie.

E10 Blokovanie Rotor je zablokovaný. Aktivujte manuálny reštart
alebo kontaktujte servisnú
službu.

E23 Skrat Príliš vysoký prúd motora. Obráťte sa na servisnú služ-
bu.

E25 Pripojenie kontak-
tov/vinutie

Vinutie je chybné. Obráťte sa na servisnú služ-
bu.

E30 Nadmerná teplota
modulu

Príliš teplý vnútorný priestor
modulu.

Skontrolujte podmienky po-
užívania.

E36 Chybný modul Elektronické systémy sú
chybné.

Obráťte sa na servisnú služ-
bu.

Manuálny reštart

2x

m³/h

Čerpadlo sa automaticky pokúsi o opätovné spustenie,
keď sa rozpozná blokovanie.

Ak sa čerpadlo automaticky znova nespustí (E10):

• Aktivujte manuálne opätovné spustenie pomocou
funkčného tlačidla. Tlačidlo 2x krátko stlačte a LED in-
dikátor sa rozsvieti nazeleno.
– K reštartu dôjde po 5 sekundách a 

trvá 10 minút.
– Vonkajšie segmenty LED indikátora sa pohybujú

v smere hodinových ručičiek.
• Ak chcete funkciu prerušiť, podržte niekoľko sekúnd

stlačené funkčné tlačidlo.

OZNÁMENIE
Po vykonanom opätovnom spustení zobrazí LED indikátor predtým na-
stavené hodnoty čerpadla.

Ak poruchu nie je možné odstrániť, kontaktujte odborníka alebo servisnú službu Wilo.

11 Odstránenie

11.1 Informácia o zbere použitých
elektrických a elektronických vý-
robkov

Likvidácia v súlade s predpismi a správna recyklácia tohto výrobku zabráni škodám na život-
nom prostredí a ohrozeniu zdravia osôb.
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OZNÁMENIE
Likvidácia s domovým odpadom je zakázaná!
V Európskej únii sa tento symbol môže objaviť na výrobku, obale alebo
v sprievodnej dokumentácii. To znamená, že príslušné elektrické a
elektronické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.

Pre správnu manipuláciu, recykláciu a likvidáciu príslušných použitých výrobkov dodržte
nasledujúce body:

• Tieto výrobky odovzdajte len do certifikovaných zberní, ktoré sú na to určené.
• Dodržte miestne platné predpisy!

Informácie o likvidácii v súlade s predpismi si vyžiadajte na príslušnom mestskom úrade,
najbližšom stredisku na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili.
Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie nájdete na www.wilo‑recycling.com.

Technické zmeny vyhradené!
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We, the manufacturer, declare under our sole 
responsibility that these glandless circulating pump 
types of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,
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EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos:

Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que 
o(s) circulador(es) de rotor húmido da(s) série(s),

Yonos PICO -Z…(O nº de série está marcado na placa de características do produto)

está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições 
relevantes e de acordo com a legislação nacional

assim como as seguintes disposições das normas europeias
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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DA

ET

FI

IS

LT

Meie, tootja, kuulutame ainuisikulisel vastutusel, et need seeria 
näärmeteta tsirkulatsioonipumbad,

Yonos PICO -Z…(Seerianumber on märgitud toote saidi plaadile)

oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja 
asjakohaseid siseriiklikke õigusakte:

O
ff

ic
ie

l 
ov

er
sæ

tt
el

se
 a
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æ

ri
n

g
en  || 2014/35/EU - Lavspændings || 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet || 2011/65/EU + 2015/863 - 

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er:

Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at disse kirtelfrie 
cirkulationspumpetyper i serien,

Yonos PICO -Z…(Serienummeret er markeret på produktpladen)

i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den 
relevante nationale lovgivning:

også overholde følgende relevante standarder:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund

Me valmistaja vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että nämä 
sarjan tiivisteettömät kiertovesipumput,

Yonos PICO -Z…(Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen)

toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja 
asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä:
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 || 2014/35/EU - Madalpingeseadmed || 2014/30/EU - Elektromagnetilist Ühilduvust || 2011/65/EU + 2015/863 - 
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Tehnilise toimiku koostamiseks on volitatud isik:

vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund

Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að þessar 
kirtillausu hringlaga dælugerðir seríunnar,

Yonos PICO -Z…(Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum)

í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og 
viðeigandi innlenda löggjöf:

Mes, kaip gamintojas, savo atsakomyb s ribose deklaruojame, kad šios 
serijos šlapio rotoriaus siurbli  modeliai,

Yonos PICO -Z…(Serijos numeris pažym tas ant produkto lentel s)

taip kaip pristatyti, atitinka sekan ias aktualias direktyvas ir nacionalines 
teis s normas bei reglamentus:

Ju
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st
u

ks
en

 v
ir
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en

 
kä

än
n

ö
s  || 2014/35/EU - Matala Jännite || 2014/30/EU - Sähkömagneettinen Yhteensopivuus || 2011/65/EU + 2015/863 - 

tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Henkilö, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on:

noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund

uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Sá sem hefur heimild til að taka saman tækniskrána er:
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as  || 2014/35/EU - Žema tampa || 2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamumas || 2011/65/EU + 2015/863 - d l tam 
tikr  pavojing  medžiag  naudojimo apribojimo
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 || 2014/35/EU - Lágspennutilskipun || 2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskipun || 2011/65/EU + 2015/863 - 
Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Asmuo galiotas sudaryti techninius dokumentus yra:

taip pat atitinka sekan ius aktualius standartus:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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D
ek
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lk
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m

s  || 2014/35/EU - Zemsprieguma || 2014/30/EU - Elektromagn tisk s Sader bas || 2011/65/EU + 2015/863 - par dažu 
b stamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Persona pilnvarota sast d t tehnisko dokument ciju:

M s, ražot js, ar pilnu atbild bu pazi ojam, ka šie slapj  rotora cirkul cijas 
s k u tipi,

Yonos PICO -Z…(S rijas numurs ir nor d ts uz izstr d juma pl ksn tes)

pieg d t ja valst  atbilst š d m attiec g m direkt v m un attiec giem valsts 
ties bu aktiem:

atbilst ar  sekojošiem attiec giem standartiem:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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g  || 2014/35/EU - Laagspannings || 2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit || 2011/65/EU + 2015/863 - 
betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is:

Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat 
deze natloper-circulatiepompen van de serie,

Yonos PICO -Z…(Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product)

in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en 
aan de overeenkomstige nationale wetgeving:

voldoen ook aan de volgende relevante normen:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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g  || 2014/35/EU - Lavspenningsdirektiv || 2014/30/EU - EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet || 2011/65/EU + 2015/863 -  

Begrensning av bruk av visse farlige stoffer

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er:

Vi som produsent erklærer herved vårt ansvar at våtløper 
sirkulasjonspumper under type serie,

Yonos PICO -Z…(serienummeret er markert på pumpeskilt )

I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant 
nasjonal lovgivning

Oppfølger også relevante standarder
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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n  || 2014/35/EU - Lågspännings || 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet || 2011/65/EU + 2015/863 - begränsning 
av användning av vissa farliga ämnen

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är:

Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att de våtlöpande 
cirkulationspumparna i serien

Yonos PICO -Z…(Serienumret finns utmärkt på produktens dataskylt)

i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta 
direktiv och relevant nationell lagstiftning 

överrenstämmer också med följande relevanta standarder:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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 || 2014/35/EU - Ísealvoltais || 2014/30/EU - Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach || 2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar 
an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Is e an neach le ùghdarras am faidhle teicnigeach a chur ri chèile:

Bidh sinn, an neach-dèanamh, a ’foillseachadh fon aon uallach againn gu 
bheil na seòrsachan pumpa cuairteachaidh glandless seo den t-sreath,

Yonos PICO -Z…(Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toraidh)

anns an stàit lìbhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a 
leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach:

gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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BG

CS

HR

HU

PL

My, výrobce, prohlašujeme na základ  naší výhradní odpov dnosti, že tyto 
bezucpávkové ob hové erpadlo ady,

Yonos PICO -Z…(Sériové íslo je uvedeno na výrobním štítku)

ve svém dodaném stavu dodržovat následující relevantní sm rnice a 
p íslušnou národní legislativu:

 
 

 

 || 2014/35/EU - H  H  || 2014/30/EU -   || 2011/65/EU + 2015/863 - 
       

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

,      :

,  ,    ,  
     ,

Yonos PICO -Z…        

           
   

      : 
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund

Mi, proizvo a , izjavljujemo pod isklju ivom odgovornoš u da ova 
mokrorotorna pumpa tipa iz serije,

Yonos PICO -Z…(Serijski broj je ozna en na tipskoj plo ici proizvoda)

u isporu enom stanju odgovara sljede im relevantnim direktivama i 
relevantnom nacionalnom zakonodavstvu:
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 || 2014/35/EU - Nízké Nap tí || 2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita || 2011/65/EU + 2015/863 - Omezení 
používání n kterých nebezpe ných látek

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Osoba oprávn ná sestavit technickou dokumentaci je:

dodržovat také následující relevantní normy:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund

Mi, a gyártó, saját felel sségünkre kijelentjük, hogy a sorozat 
nedvestengely  keringet  szivattyúi,

Yonos PICO -Z…(A sorozatszámot a termék adattábláján feltüntetik)

leszállított kivitelükben feleljenek meg a következ  vonatkozó 
irányelveknek és a vonatkozó nemzeti irányelveknek

Producent o wiadcza na wy czn  odpowiedzialno , e typoszeregi bez 
d awnicowych pomp obiegowych z serii

Yonos PICO -Z…(Numer seryjny znajduje si  na tabliczce znamionowej produktu)

w stanie dostarczonym s  zgodne z nast puj cymi dyrektywami i 
przepisami krajowymi maj cymi zastosowanie:

S
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D
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la
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ci

je  || 2014/35/EU - Smjernica o niskom naponu || 2014/30/EU - Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica || 2011/65/EU 
+ 2015/863 - ograni enju uporabe odre enih opasnih tvari

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Osoba ovlaštena za sastavljanje tehni ke dokumentacije:

u skladu tako er i sa sljede im relevantnim standardima:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund

megfeleljen a következ  vonatkozó el írásoknak is:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

A m szaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
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 || 2014/35/EU - Niskich Napi  || 2014/30/EU - Kompatybilno ci Elektromagnetycznej || 2011/65/EU + 2015/863 - 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
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a  || 2014/35/EU - Alacsony Feszültség  || 2014/30/EU - Elektromágneses összeférhet ségre || 2011/65/EU + 2015/863 - 
egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Osoba upowa niona do sporz dzenia dokumentacji technicznej:

s  równie  zgodne z nast puj cymi specyfikacjami technicznymi maj cymi zastosowanie:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund



RO

SK

SL

TR

MT

Tr
ad

u
ce

re
 o

fi
ci

al
 a

 
D

ec
la

ra
ie

i

 || 2014/35/EU - Joas  Tensiune || 2014/30/EU - Compatibilitate Electromagnetic  || 2011/65/EU + 2015/863 - privind 
restric iile de utilizare a anumitor substan e periculoase 

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Persoana autorizat  sa compileze dosarul tehnic este:

Noi, produc torul, declar m sub responsabilitatea noastr  exclusiv  c  
aceste tipuri de pompe de recirculare cu rotor umed, din seria

Yonos PICO -Z…(Num rul serial este marcat pe pl cuta de identificare a produsului)

în starea lor livrat , respect  urm toarele directive relevante i legisla ia 
na ional  relevant :

sunt conforme, de asemenea, cu urm toarele standarde relevante
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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ia  || 2014/35/EU - Nízkonapä ové zariadenia || 2014/30/EU - Elektromagnetickú Kompatibilitu || 2011/65/EU + 2015/863 - 
obmedzení používania ur itých nebezpe ných látok

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Osoba oprávnená zostavi  technickú dokumentáciu je:

My, výrobca, na vlastnú zodpovednos  vyhlasujeme, že tieto bezucpávkové 
obehové erpadlá radu,

Yonos PICO -Z…(Sériové íslo je uvedené na štítku s výrobkom)

v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a 
príslušným národným právnym predpisom:

sp a  aj nasledujúce relevantné normy:
WILO SE

Group Quality
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D-44263 Dortmund
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 || 2014/35/EU - Nizka Napetost || 2014/30/EU - Elektromagnetno Združljivostjo || 2011/65/EU + 2015/863 - o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Oseba, pooblaš ena za sestavo tehni ne datoteke, je:

Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da te vrste obto nih 
rpalk brez žleze serije,

Yonos PICO -Z…(Serijska številka je ozna ena na napisni tablici izdelka)

v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in 
ustrezno nacionalno zakonodajo:

izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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 || 2014/35/EU - Alçak Gerilim Yönetmeli i || 2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i || 2011/65/EU + 
2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullan m n  s n rland ran

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Teknik dosyay  düzenleyen yetkili ki i;

Biz üretici olarak, sirkülasyon pompa tip serilerinin tamamen kendi 
sorumlulu umuz alt nda oldu unu beyan ederiz.

Yonos PICO -Z…Seri numaras  ürünün üzerindedir.

teslim edildi i ekliyle a a daki ilgili hükümler ile uyumludur;

lgili uyumla t r lm  Avrupa standartlar ;
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A na, il-manifattur, niddikjaraw ta t ir-responsabbiltà unika tag na li dawn 
it-tipi ta 'pompa irkolanti ming ajr glandola tas-serje,

Yonos PICO -Z…(In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan a tas-sit tal-prodott)

fl-istat mog tija tag hom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ejjin u 
mal-le islazzjoni nazzjonali relevanti:

Declaration n°2223542-rev01 PC As-Sh n°4258258-EU-rev01
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 || 2014/35/EU - Vulta  Baxx || 2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetika || 2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-
restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi perikolu i

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; 
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; 

Persuna awtorizzata biex ti bor il-fajl tekniku hija:

jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li ejjin:
WILO SE

Group Quality
Wilopark 1

D-44263 Dortmund
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